
 

一 ツ 瀬 川 営 農 飲 雑 用 水 広 域 水 道 企 業 団 

令  和  ７  年  度  水  質  検  査  計  画（案）  

 

 一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団では、水道の水質基準改正に伴う水道法施行規則第１５条

第６項により水質検査等の内容について、毎事業年度の開始前に水道の需要者に対して情報提供す

ることになりました。これに基づき、令和７年度の「水質検査計画」を策定しましたので公表しま

す。 

 

 

水質検査計画とは 

 水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠であり、水道水の水質管

理において中核をなすものです。 

 水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定めたものです。 

 

 水質検査計画の内容 

   

１．基本方針 

 

２．水道事業の概要 

 

３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

 

４．採水場所 

 

５．水質検査項目及び検査頻度 

 

６．水質検査方法 

 

７．臨時の水質検査 

 

８．水質検査の自己／委託の区分 

 

９．水質検査計画及び検査結果の公表 

 

10．水質検査の精度と信頼性の保証について 

 

  11．関係者との連携について 

 

 

 



 

１．基本方針 

 

  一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団は、供給する水が給水栓において水道水質基準に適合し

ていることを遵守するため、定期に行う水質検査について水質検査計画を策定し、計画的に水質

検査を実施いたします。 

  また、臨時に行う水質検査についても、計画書において、行う際の要件、検査項目及び実施方

法の原則について明らかにいたします。 

  なお、水質管理目標設定項目に含まれる農薬についても、必要に応じて検査を実施します。 

  水質検査計画には、水道法施行規則第１５条第７項に定めるところにより、水道事業者が行う

定期の水質検査について、検査すべき事項、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由を

記載します。 

  法第２０条第３項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容については、

委託する検査機関、委託する項目、検査方法、精度管理方法及び委託の理由等について記載しま

す。 

  水質検査計画による測定結果については、評価の上、需要者に対して公表します。 

 

 

２．水道事業の概要 

 

（１）水道事業体名       一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団 

（２）計画給水人口       ８，２９０人 

（３）１日平均給水量      約３，１７３㎥（令和５年度参考） 

（４）主な水源の名称      串木取水井（牛掛予備取水井） 

（５）水源種別         地下水（浅井戸） 

（６）主な浄水場の名称     牛掛ポンプ場 

（７）浄水処理方法       次亜塩素酸ナトリウムによる滅菌処理 

 

 

３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

 

  水源は浅井戸で、現在までの水質はおおむね良好な状態であり、浄水については水質基準値を

大幅に下回っており、安全で良質な水であるといえます。 

  水源周辺の集落は、下水道が普及しておらず生活雑排水については、合併浄化槽による河川へ

の処理排水を行っています。そのため、今後は病原性微生物等による水質汚染も懸念されますの

で、なお一層の水質管理強化を実施していく計画です。また、口蹄疫によるモニタリング検査に

ついては、今までに大きな変化が見られなかったため、口蹄疫による水質汚染に影響がないと考

えられますので、今年度から省略することとしました。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の原水検査は、国の省令及び通知により検査頻度等を定めていませんが、原水の監視のため

に行います。 

原１

原２

原３

原４

原５

原６

原７

原８

原９

原10

原11

原12

原13

原14

原15

原16

原17

原18

原19

原20

原21

原22

原23

原24

原25

原26

原27

原28

原29

原30

原31

原32

原33

原34

原35

原36

原37

亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 0.004mg/l未満 0.004mg/l未満

色度 5度以下 0.5度未満 0.5度未満

濁度 2度以下 0.1度未満 0.1度未満

0.0005mg/l未満

ＰＨ値 5.8以上8.6以下 6.6 6.6

基礎的性状
臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし

0.02mg/l未満

臭気

有機物(全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 0.3mg/l未満 0.3mg/l未満 味

フェノール類 0.005mg/l以下 0.0005mg/l未満

54mg/l

塩化物イオン

発泡
非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 0.002mg/l未満 0.002mg/l未満

陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 0.02mg/l未満

味

着色

味カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下 30mg/l 28mg/l

蒸発残留物 500mg/l以下 66mg/l

マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

200mg/l以下 3.2mg/l 3.0mg/l

1.0mg/l以下 0.01mg/l未満 0.01mg/l未満

ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 5.8mg/l 4.4mg/l

着色
アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 0.01mg/l未満 0.01mg/l未満

鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 0.03mg/l未満 0.03mg/l未満

銅及びその化合物

ベンゼン 0.01mg/l以下 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 0.01mg/l未満 0.01mg/l未満

テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

0.04mg/l以下 0.004mg/l未満 0.004mg/l未満

ジクロロメタン 0.02mg/l以下 0.002mg/l未満 0.002mg/l未満 一般有機物

1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下 0.005mg/l未満 0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロ
エチレン

四塩化炭素 0.002mg/l以下 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 0.08mg/l未満 0.08mg/l未満

ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 0.1mg/l未満 0.1mg/l未満

シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 1.0mg/l 0.9mg/l

ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

六価クロム化合物 0.02mg/l以下 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

0.01mg/l以下 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

鉛及びその化合物 0.01mg/l以下 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

無機物/重金属

水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

セレン及びその化合物

細菌

大腸菌 検出されないこと 不検出(0/12) 不検出(0/12) クリプトスポリジウムの指標菌

一般細菌 100個/ml以下 0CFU/ml 180CFU/ml

（１）原水の水質状況
　　　令和６年度の原水水質は、下記のとおりです。

番号 検　　査　　項　　目 基　準　値
検　査　結　果

備　　　　　考
串木取水井 牛掛取水井



 

目１

目２

目３

目５

目８

目９

目10

目13

目14

目15

目19

目20

目21

目23

目27

目29

PFOS及びPFAO　注） 量の和が0.00005㎎以下 ― 0.000005㎎/l未満 0.000005㎎/l未満

水質管理目標設定項目検査結果(令和６年度)

0.01mg/l未満 一般有機物

（注）農薬類の目標値は,各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1
以下であることを示します。

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/l以下 ― 0.01mg/l未満

腐食性(ランゲリア指数) -1～０ -2.4 ―

1未満 ―

0.001mg/l未満 臭気

0.002mg/l未満 一般有機物

― 腐食

― 臭気

メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE) 0.02mg/l以下 ― 0.002mg/l未満

臭気強度(TON) 3以下

1以下 ―

1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/l以下 ― 0.001mg/l未満

ジクロロアセトニトリル 0.01mg/l以下(暫定)

農薬

遊離炭酸 20mg/l以下 ― 14.1mg/l 10.6mg/l 味

農薬類

0.06mg/l未満 ―

0.01未満

―

抱水クロラール 0.02mg/l以下(暫定) 0.002mg/l未満 ― ―

0.01未満

0.04mg/l未満

0.008mg/l未満

1,2-ジクロロエタン

0.001mg/l未満 ―

0.08mg/l以下 ― 0.008mg/l未満

亜塩素酸 0.6mg/l以下

フタル酸ジ(2-エチルへキシル)

― 0.0004mg/l未満

消毒副生成物

―

一般有機物トルエン 0.4mg/l以下 ― 0.04mg/l未満

0.002mg/l未満

0.0004mg/l未満

無機物／重金属ウラン及びその化合物 0.002mg/l以下(暫定) ― 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

ニッケル及びその化合物

0.004mg/l以下

0.02mg/l以下(暫定) ―

串木取水井 牛掛取水井

アンチモン及びその化合物 0.02mg/l以下 ― 0.002mg/l未満 0.002mg/l未満

0.002mg/l未満

番号 検　査　項　目 目　標　値

検　査　結　果

備　　　考浄　　水 原　　水

牛掛ポンプ場

 

  上記の水質管理目標設定項目は、浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的であ

るため水質基準とされなかったもの、又は、現在まで浄水中では、水質基準とする必要があるよう

な濃度で検出されてはいないが、今後、当該濃度を超えて浄水中で検出される可能性があるもの等

水質管理上留意すべきものであり、国の省令及び通知により検査頻度等が定めてありませんが、将

来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から検査を行い水質管理に活用していき

ます。 



 

１ ○

２ ×

３ ×

４ ○

５ -

６ ○

７ ○

８ ○

９ ×

１０ -

１１ ○

１２ ○

１３ ×

１４ ×

１５ ○

１６ ○

１７ ×

１８ -

１９ ×

２０ ○

２１ ○

２２ -

２３ ×

２４ -

２５ -

２６ ○

２７ -

２８ ○

２９ ○

３０ -

３１ ○

３２ -

３３ ○

３４ -

３５ -

３６ ×

３７ ○

３８ ○

３９ -

４０ -

４１ ×

４２ ○

４３ ○

４４ ○

４５ ○

４６ -

４７ ×

４８ -

４９ ○

５０ ×

５１ ○

５２ ○

５３ ○

５４ ○

５５ -

シマジン(ＣＡＴ) 除草剤 0.003 0.00003mg/l未満 0.00003mg/l未満

ジメトエート 殺虫剤 0.05 0.0005mg/l未満 0.0005mg/l未満

シハロホップブチル 除草剤 0.006 0.00006mg/l未満 0.00006mg/l未満

シメトリン 除草剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

除草剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

ダイアジノン  注2) 殺虫剤・殺菌剤 0.003 0.00003mg/l未満 0.00003mg/l未満

0.8 0.008mg/l未満 0.008mg/l未満

0.0008mg/l未満0.0008mg/l未満0.08

表５　農薬類の検査項目（その１）

番号 検　　査　　項　　目 用　　　途
使用
状況

ダイムロン 殺虫剤・殺菌剤・除草剤

殺虫剤・殺菌剤・除草剤カルタップ 注5)

ジメタメトリン

1,3―ジクロロプロペン(D-D) 注1) 殺虫剤 0.05 0.0005mg/l未満 0.0005mg/l未満

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート 注9) 殺菌剤 0.01 0.0001mg/l未満 0.0001mg/l未満

2,4－D(2,4－PA) 除草剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

目　標　値
（ｍｇ／ｌ）

検　査　結　果
原　　　　　水

串木取水井 牛掛取水井

ＭＣＰＡ 除草剤 0.005 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

2,2－DPA(ダラポン) 除草剤 0.08 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

アセフェート 殺虫剤・殺菌剤 0.006 0.0008mg/l未満 0.0008mg/l未満

ＥＰＮ 注2) 殺虫剤 0.004 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

アニロホス 除草剤 0.003 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

アシュラム 除草剤 0.9 0.009mg/l未満 0.009mg/l未満

アラクロール 除草剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

アトラジン 除草剤 0.01 0.0001mg/l未満 0.0001mg/l未満

イソフェンホス  注2) 殺菌剤 0.001 0.00003mg/l未満 0.00003mg/l未満

アミトラズ 殺虫剤 0.006 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

イソプロチオラン(ＩＰＴ) 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 0.3 0.003mg/l未満 0.003mg/l未満

イソキサチオン  注2) 殺虫剤 0.005 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

イミノクタジン 殺虫剤・殺菌剤 0.006 0.004mg/l未満 0.004mg/l未満

イソプロカルプ(ＭＩＰＣ) 殺虫剤 0.01 0.0001mg/l未満 0.0001mg/l未満

エスプロカルブ 除草剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

イプロベンホス(ＩＢＰ) 殺菌剤 0.09 0.0009mg/l未満 0.0009mg/l未満

エンドスルファン(ベンゾエピン)  注3) 注8) 殺虫剤 0.01 0.0001mg/l未満 0.0001mg/l未満

インダノファン 除草剤 0.009 0.00009mg/l未満 0.00009mg/l未満

オキシン銅(有機銅) 殺虫剤・殺菌剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

エトフェンプロックス 殺虫剤・殺菌剤 0.08 0.0008mg/l未満 0.0008mg/l未満

カズサホス 殺虫剤 0.0006 0.000006mg/l未満 0.000006mg/l未満

オキサジクロメホン 除草剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

カルバリル(NAC) 殺虫剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

オリサストロビン 注4) 殺虫剤・殺菌剤 0.1 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

キノクラミン(ＡＣＮ) 除草剤 0.005 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

カフェンストロール 殺虫剤・除草剤 0.008 0.00008mg/l未満 0.00008mg/l未満

クミルロン 除草剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

カルボフラン 代謝物 0.0003 0.000005mg/l未満 0.000005mg/l未満

グルホシネート 除草剤・植物成長調整剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

キャプタン 殺菌剤 0.3 0.003mg/l未満 0.003mg/l未満

クロルニトロフェン(ＣＮＰ)  注7) 注8) 除草剤 0.0001 0.0001mg/l未満 0.0001mg/l未満

グリホサート  注6) 除草剤 2 0.02mg/l未満 0.02mg/l未満

クロロタロニル(ＴＰＮ) 殺虫剤・殺菌剤 0.05 0.0005mg/l未満 0.0005mg/l未満

クロメプロップ 除草剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

シアノホス(ＣＹＡＰ) 殺虫剤 0.003 0.00003mg/l未満 0.00003mg/l未満

クロルピリホス  注2) 殺虫剤 0.003 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

ジクロベニル(ＤＢＮ) 除草剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

シアナジン 除草剤 0.001 0.00001mg/l未満 0.00001mg/l未満

ジクワット 除草剤 0.01 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

ジウロン(ＤＣＭＵ) 除草剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

ジチオピル 除草剤 0.009 0.00009mg/l未満 0.00009mg/l未満

ジクロルボス(ＤＤＶＰ) 殺虫剤 0.008 0.00008mg/l未満 0.00008mg/l未満

ジチオカルバメート系農薬  注8) 殺虫剤・殺菌剤 0.005（二硫化炭素として） 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

ジスルホトン(エチルチオメトン) 殺虫剤 0.004 0.00004mg/l未満 0.00004mg/l未満



 

５６ -

５７ ○

５８ ○

５９ ○

６０ ○

６１ ○

６２ ×

６３ ×

６４ ○

６５ ○

６６ ○

６７ ×

６８ -

６９ ×

７０ -

７１ -

７２ -

７３ ×

７４ ○

７５ ○

７６ -

７７ ○

７８ ○

７９ -

８０ ○

８１ ○

８２ -

８３ ○

８４ -

８５ ×

８６ ○

８７ -

８８ ×

８９ ○

９０ -

９１ ×

９２ ×

９３ ○

９４ ○

９５ ○

９６ ○

９７ -

９８ -
９９ ○

１００ ○

１０１ ○

１０２ ○

１０３ -

１０４ -
１０５ ○

１０６ ○

１０７ ○

１０８ ○

１０９ ○

１１０ ○

１１１ ○

１１２ ○

１１３ ○

１１４ ○

メフェナセット 除草剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

メトミノストロビン 殺虫剤・殺菌剤 0.04 0.0004mg/l未満 0.0004mg/l未満

モリネート 除草剤 0.005 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

メチダチオン（ＤＭＴＰ） 殺虫剤 0.004 0.00004mg/l未満 0.00004mg/l未満

メプロニル 殺虫剤・殺菌剤 0.1 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

メトリブシン 除草剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

メタラキシル 殺虫剤・殺菌剤 0.2 0.0006mg/l未満 0.0006mg/l未満

メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 0.05 0.0005mg/l未満 0.0005mg/l未満

メソミル 殺虫剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

ホスチアゼート 殺虫剤 0.003 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

マラチオン（マラソン）注2） 殺虫剤 0.7 0.007mg/l未満 0.007mg/l未満

ベンフルラリン（ベスロジン） 除草剤 0.01 0.0001mg/l未満 0.0001mg/l未満

0.0007mg/l未満

ペンディメタリン 除草剤・植物成長調整剤 0.3 0.003g/l未満 0.003mg/l未満

ベンタゾン 除草剤 0.2 0.002mg/l未満

ベンフレセート 除草剤 0.07 0.0007mg/l未満

検　査　結　果
原　　　　　水

串木取水井 牛掛取水井

ベンフラカルブ 殺虫剤・殺菌剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

目　標　値
（ｍｇ／

ｌ）

チアジニル 殺虫剤・殺菌剤 0.1 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

表５　農薬類の検査項目（その２）

番号 検　　査　　項　　目 用　　　途
使用
状況

0.0002mg/l未満

チウラム 殺虫剤・殺菌剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

除草剤

0.002mg/l未満

チオファネートメチル 殺虫剤・殺菌剤 0.3 0.003mg/l未満 0.003mg/l未満

除草剤 0.02 0.0002mg/l未満

0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

チオジカルブ 殺虫剤 0.08 0.0008mg/l未満 0.0008mg/l未満

0.00002mg/l未満

チオベンカルブ

テフリルトリオン

トリクロルホン(ＤＥＰ) 殺虫剤 0.005 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

0.002 0.00002mg/l未満

テルブカルブ(ＭＢＰＭＣ) 除草剤 0.02

トリフルラリン 除草剤 0.06 0.0006mg/l未満 0.0006mg/l未満

トリクロピル 除草剤 0.006 0.00006mg/l未満 0.00006mg/l未満

パラコート 除草剤 0.005 0.0001mg/l未満 0.0001mg/l未満

トリシクラゾール 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 0.1 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

ピラクロニル 除草剤 0.01 0.0001mg/l未満 0.0001mg/l未満

ナプロパミド 除草剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

ピラゾリネート(ピラゾレート) 除草剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

ピペロホス 除草剤 0.0009 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

ピリブチカルブ 除草剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

ピラゾキシフェン 除草剤 0.004 0.00004mg/l未満 0.00004mg/l未満

フィプロニル 殺虫剤・殺菌剤 0.0005 0.000005mg/l未満 0.000005mg/l未満

ピリダフェンチオン 殺虫剤 0.002 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

フェノブカルブ(ＢＰＭＣ) 殺虫剤・殺菌剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

ピロキロン 殺虫剤・殺菌剤 0.05 0.0005mg/l未満 0.0005mg/l未満

フェンチオン(ＭＰＰ)  注10) 殺虫剤 0.006 0.00006mg/l未満 0.00006mg/l未満

フェントロチオン(ＭＥＰ)  注6) 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 0.01 0.0001mg/l未満 0.0001mg/l未満

フェントラザミド 除草剤 0.01 0.0001mg/l未満 0.0001mg/l未満

フェリムゾン 殺虫剤・殺菌剤 0.05 0.0005mg/l未満 0.0005mg/l未満

ブタクロール 除草剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

フェントエート(ＰＡＰ) 殺虫剤・殺菌剤 0.007 0.00007mg/l未満 0.00007mg/l未満

ブプロフェジン 殺虫剤・殺菌剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

フサライド 殺虫剤・殺菌剤 0.1 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

プレチラクロール 除草剤 0.05 0.0005mg/l未満 0.0005mg/l未満

ブタミホス  注2) 除草剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

プロチオホス　注2） 殺虫剤 0.007 0.00007mg/l未満 0.00007mg/l未満

フルアジナム 殺菌剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

プロピザミド 除草剤 0.05 0.0005mg/l未満 0.0005mg/l未満

プロシミドン 殺菌剤 0.09 0.0009mg/l未満 0.0009mg/l未満

ブロモブチド 殺虫剤・除草剤 0.1 0.001g/l未満 0.001mg/l未満

プロピコナゾール 殺菌剤 0.05 0.0005mg/l未満 0.0005mg/l未満

べノミル 注11) 殺菌剤 0.02 0.0002mg/l未満 0.0002mg/l未満

プロベナゾール 殺虫剤・殺菌剤 0.03 0.0003mg/l未満 0.0003mg/l未満

ペンシクロン 殺虫剤・殺菌剤 0.1 0.001mg/l未満 0.001mg/l未満

ベンゾフェナップ 除草剤 0.005 0.00005mg/l未満 0.00005mg/l未満

ベンゾビシクロン 除草剤 0.09 0.0009mg/l未満 0.0009mg/l未満



 

－ <0.004亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 － － <0.004 －

－ <0.06塩素酸 0.6mg/l以下 － － <0.06 －

（２）浄水の水質状況  
東原配水池系　牛掛ポンプ場給水栓（その１）

定 期 検 査 項 目 基準値
検　　査　　結　　果

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
一般細菌 100個/ml以下 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml

不検出 不検出 不検出 不検出大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出

－ － － －カドミウム及びその化合物 0.003mg/ｌ以下 － －

－ － － －水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 － －

－ － － －セレン及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － －鉛及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － －ヒ素及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － －六価クロム化合物 0.02mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01mg/ｌ以下 － －

1.2 － － 1.4硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 － －

－ － － －フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 － －

－ － － －ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 － －

－ － － －四塩化炭素 0.002mg/l以下 － －

－ － － －1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下 － －

－ － － －
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチ
レン 0.04mg/l以下 － －

－ － － －ジクロロメタン 0.02mg/l以下 － －

－ － － －テトラクロロエチレン 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － －トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 － －

－ － － －ベンゼン 0.01mg/ｌ以下 － －

<0.002 － － <0.002クロロ酢酸 0.02mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001クロロホルム 0.06mg/l以下 － －

<0.002 － － <0.002ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001臭素酸 0.01mg/ｌ以下 － －

<0.001 － － <0.001総トリハロメタン 0.1mg/l以下 － －

<0.002 － － <0.002トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001ブロモホルム 0.09mg/l以下 － －

<0.008 － － <0.008ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 － －

－ － － －亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 － －

－ － － －アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 － －

－ － － －鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 － －

－ － － －銅及びその化合物 1.0mg/l以下 － －

－ － － －ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 － －

－ － － －マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 － －

3.6 3.4 3.5 3.3塩化物イオン 200mg/l以下 3.5 3.4

－ － － －カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下 － －

－ － － －蒸発残留物 500mg/l以下 － －

－ － － －陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 － －

－ － － －ジェオスミン 0.00001mg/l以下 － －

－ － － －2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 － －

－ － － －非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 － －

－ － － －フェノール類 0.005mg/l以下 － －

<0.3 <0.3 <0.3 　<0.3有機物(全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 0.4 <0.4

6.7 6.5 6.6 6.7ＰＨ値 5.8以上8.6以下 6.5 6.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし味 異常でないこと 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし

0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満色度 5度以下 0.5度未満 0.5度未満

<0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度濁度 2度以下 <0.1度 <0.1度  



 

0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度濁度 2度以下 <0.1度 <0.1度

<0.5度 <0.5度 <0.5度 <0.5度色度 5度以下 <0.5度 <0.5度

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし味 異常でないこと 異常なし 異常なし

6.6 6.5 6.8 6.6ＰＨ値 5.8以上8.6以下 6.6 6.5

<0.3 <0.3 <0.3 　<0.3有機物(全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 <0.3 <0.3

－ － － -フェノール類 0.005mg/l以下 － －

－ － － -非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 － －

－ － － -2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 － －

－ － － -ジェオスミン 0.00001mg/l以下 － －

－ － － -陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 － －

－ － － -蒸発残留物 500mg/l以下 － －

－ － － -カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下 － －

2.9 2.7 2.8 3.0塩化物イオン 200mg/l以下 3.6 3.1

－ － － -マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 － －

－ － － -ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 － －

－ － － -銅及びその化合物 1.0mg/l以下 － －

－ － － -鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 － －

－ － － -アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 － －

－ － － -亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 － －

<0.008 － － <0.008ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001ブロモホルム 0.09mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 － －

<0.002 － － <0.002トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001総トリハロメタン 0.1mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001臭素酸 0.01mg/ｌ以下 － －

<0.001 － － <0.001ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 － －

<0.002 － － <0.002ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001クロロホルム 0.06mg/l以下 － －

<0.002 － － <0.002クロロ酢酸 0.02mg/l以下 － －

－ － － -ベンゼン 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － -トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 － －

－ － － -テトラクロロエチレン 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － -ジクロロメタン 0.02mg/l以下 － －

－ － － -
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチ
レン 0.04mg/l以下 － －

－ － － -1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下 － －

－ － － -四塩化炭素 0.002mg/l以下 － －

－ － － -ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 － －

－ － － -フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 － －

0.7 － － 0.9硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － -六価クロム化合物 0.02mg/l以下 － －

－ － － -ヒ素及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － -鉛及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － -セレン及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － -水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 － －

－ － － -カドミウム及びその化合物 0.003mg/ｌ以下 － －

不検出 不検出 不検出 不検出大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出

３月
一般細菌 100個/ml以下 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml

(11月以降の結果は昨年度の数値になります.)
東原配水池系　牛掛ポンプ場給水栓（その２）

定 期 検 査 項 目 基準値
検　　査　　結　　果

１０月 １１月 １２月 １月 ２月

－ <0.06塩素酸 0.6mg/l以下 － － <0.06 －

－ <0.004亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 － － <0.004 －

 



 

小並配水池系　南高鍋農村広場給水栓（その１）

定 期 検 査 項 目 基準値
検　　査　　結　　果

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
一般細菌 100個/ml以下 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml

不検出 不検出 不検出 不検出大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出

－ － － -カドミウム及びその化合物 0.003mg/ｌ以下 － －

－ － － -水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 － －

－ － － -セレン及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － -鉛及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － -ヒ素及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － -六価クロム化合物 0.02mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01mg/ｌ以下 － －

1.2 － － 1.5硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 － －

－ － － -フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 － －

－ － － -ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 － －

－ － － -四塩化炭素 0.002mg/l以下 － －

－ － － -1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下 － －

0.06 － － 0.07塩素酸 0.6mg/l以下 － －

－ － － -シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 － －

－ － － -ジクロロメタン 0.02mg/l以下 －

－ － － -テトラクロロエチレン 0.01mg/ｌ以下 － －

－ － － -トリクロロエチレン 0.03mg/l以下 － －

－ － － -ベンゼン 0.01mg/ｌ以下 － －

<0.002 － － <0.002クロロ酢酸 0.02mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001クロロホルム 0.06mg/l以下 － －

<0.002 － － <0.002ジクロロ酢酸 0.04mg/l以下 － －

0.001 － － 0.001ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001臭素酸 0.01mg/ｌ以下 － －

0.001 － － 0.001総トリハロメタン 0.1mg/l以下 － －

<0.002 － － <0.002トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 － －

<0.001 － － <0.001ブロモホルム 0.09mg/l以下 － －

<0.008 － － <0.008ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 － －

－ － － -亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 － －

－ － － -アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 － －

－ － － -鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 － －

－ － － -銅及びその化合物 1.0mg/l以下 － －

－ － － -ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 － －

－ － － -マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 － －

3.6 3.6 3.5 3.5塩化物イオン 200mg/l以下 3.5 3.5

－ － － -カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下 － －

－ － － -蒸発残留物 500mg/l以下 － －

－ － － -陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 － －

2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下

－ －

－ －

ジェオスミン 0.00001mg/l以下 － － － -

－ － － -

－ － － -非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 － －

－ － － -フェノール類 0.005mg/l以下 － －

<0.4 <0.4 <0.3 <0.3有機物(全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 0.4 <0.3

6.7 6.5 6.7 6.7ＰＨ値 5.8以上8.6以下 6.6 6.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし味 異常でないこと 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし

0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満色度 5度以下 0.5度未満 0.5度未満

<0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度濁度 2度以下 <0.1度 <0.1度

－ <0.004亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 － － <0.004 －



 

<0.5度 <0.5度

濁度 2度以下 <0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度

色度 5度以下 <0.5度 <0.5度 <0.5度 <0.5度

異常なし 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.3 <0.3

ＰＨ値 5.8以上8.6以下 6.7 6.5 6.6 6.6 6.7 6.6

有機物(全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

－ －

フェノール類 0.005mg/l以下 － － － － － －

非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 － － － －

－ －

－ － － －2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下

－ －

－ －

ジェオスミン 0.00001mg/l以下 － －

－ －

陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 － － － － － －

蒸発残留物 500mg/l以下 － － － －

2.8 3.0

カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下 － － － － － －

塩化物イオン 200mg/l以下 3.5 3.1 2.9 2.7

－ －

マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 － － － － － －

ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 － － － －

－ －

銅及びその化合物 1.0mg/l以下 － － － － － －

鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 － － － －

－ －

アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 － － － － － －

亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 － － － －

－ <0.001

ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 － － <0.008 － － <0.008

ブロモホルム 0.09mg/l以下 － － <0.001 －

－ <0.002

ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 － － <0.002 －

－ <0.001

総トリハロメタン 0.1mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

臭素酸 0.01mg/ｌ以下 － － <0.001 －

－ <0.002

ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 － － <0.002 －

－ <0.002

クロロホルム 0.06mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

クロロ酢酸 0.02mg/l以下 － － <0.002 －

－ －

ベンゼン 0.01mg/ｌ以下 － － － － － －

トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 － － － －

－ －

テトラクロロエチレン 0.01mg/ｌ以下 － － － － － －

ジクロロメタン 0.02mg/l以下 － － － －

－ －

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 － － － － － －

1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下 － － － －

－ －

四塩化炭素 0.002mg/l以下 － － － － － －

ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 － － － －

－ 0.9

フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 － － － － － －

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 － － 0.8 －

－ －

シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01mg/ｌ以下 － － <0.001 － － <0.001

六価クロム化合物 0.02mg/l以下 － － － －

－ －

ヒ素及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － － － － － －

鉛及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － － － －

－ －

セレン及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － － － － － －

水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 － － － －

不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 0.003mg/ｌ以下 － － － － － －

大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出

３月
一般細菌 100個/ml以下 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml

(11月以降の結果は昨年度の数値になります.)
小並配水池系　南高鍋農村広場給水栓（その２）

定 期 検 査 項 目 基準値
検　　査　　結　　果

10月 11月 12月 １月 ２月

<0.06 － － <0.06塩素酸 0.6mg/l以下 － －

－ <0.004亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 － － <0.004 －



 

－ <0.004亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 － － <0.004 －

黒坂配水池系　新田原公民館給水栓（その１）

定 期 検 査 項 目 基準値
検　　査　　結　　果

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
一般細菌 100個/ml以下 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml

大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 0.003mg/ｌ以下 － － － － － <0.0003

水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 － － － － － <0.00005

セレン及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － － － － － <0.001

鉛及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － － － － － <0.001

ヒ素及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － － － － － <0.001

六価クロム化合物 0.02mg/l以下 － － － － － <0.001

シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01mg/ｌ以下 － － <0.001 － － <0.001

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 － － 1.2 － － 1.5

フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 － － － － － <0.08

ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 － － － － － <0.1

四塩化炭素 0.002mg/l以下 － － － － － <0.0002

1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下 － － － － － <0.005

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 － － － － － <0.004

ジクロロメタン 0.02mg/l以下 － － － － － <0.002

テトラクロロエチレン 0.01mg/ｌ以下 － － － － － <0.001

トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 － － － － － <0.001

ベンゼン 0.01mg/ｌ以下 － － － － － <0.001

クロロ酢酸 0.02mg/l以下 － － <0.002 － － <0.002

クロロホルム 0.06mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 － － <0.002 － － <0.002

ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

臭素酸 0.01mg/ｌ以下 － － <0.001 － － <0.001

総トリハロメタン 0.1mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 － － <0.002 － － <0.002

ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

ブロモホルム 0.09mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 － － <0.008 － － <0.008

亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 － － － － － <0.01

アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 － － － － － <0.01

鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 － － － － － <0.03

銅及びその化合物 1.0mg/l以下 － － － － － <0.02

ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 － － － － － 6

マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 － － － － － <0.001

塩化物イオン 200mg/l以下 3.5 3.4 3.6 3.6 3.6 3.4

カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下 － － － － － 38

蒸発残留物 500mg/l以下 － － － － － 66

陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 － － － － － <0.02

ジェオスミン 0.00001mg/l以下 － －

2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 － －

－ － － <0.000001

－ － － <0.000001

非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 － － － － － <0.002

フェノール類 0.005mg/l以下 － － － － － <0.0005

有機物(全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 <0.4 <0.3 <0.4 <0.3 <0.3 <0.3

ＰＨ値 5.8以上8.6以下 6.6 6.8 6.6 6.5 6.6 6.8

味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 5度以下 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満

濁度 2度以下 <0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度

－ <0.06塩素酸 0.6mg/l以下 － － <0.06 －



 

－ <0.004

－

亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 － － <0.004 －

<0.5度 <0.5度

濁度 2度以下 <0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度 <0.1度

色度 5度以下 <0.5度 <0.5度 <0.5度 <0.5度

異常なし 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.3 <0.3

ＰＨ値 5.8以上8.6以下 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

有機物(全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

－ －

フェノール類 0.005mg/l以下 － － － － － －

非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 － － － －

－ －

－ － － －2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下

－ －

－ －

ジェオスミン 0.00001mg/l以下 － －

－ －

陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 － － － － － －

蒸発残留物 500mg/l以下 － － － －

2.8 3.0

カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下 － － － － － －

塩化物イオン 200mg/l以下 3.5 3.1 2.9 2.7

－ －

マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 － － － － － －

ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 － － － －

－ －

銅及びその化合物 1.0mg/l以下 － － － － － －

鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 － － － －

－ －

アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 － － － － －

亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 － － － －

－ <0.001

ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 － － <0.008 － － <0.008

ブロモホルム 0.09mg/l以下 － － <0.001 －

－ <0.002

ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 － － <0.002 －

－ <0.001

総トリハロメタン 0.1mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

臭素酸 0.01mg/ｌ以下 － － <0.001 －

－ <0.002

ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 － － <0.002 －

－ <0.002

クロロホルム 0.06mg/l以下 － － <0.001 － － <0.001

クロロ酢酸 0.02mg/l以下 － － <0.002 －

－ －

ベンゼン 0.01mg/ｌ以下 － － － － － －

トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 － － － －

－ －

テトラクロロエチレン 0.01mg/ｌ以下 － － － － － －

ジクロロメタン 0.02mg/l以下 － － － －

－ －

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 － － － － － －

1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下 － － － －

－ －

四塩化炭素 0.002mg/l以下 － － － － － －

ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 － － － －

－ 0.9

フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 － － ー － － ー

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 － － 0.8 －

－ －

シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01mg/ｌ以下 － － <0.001 － <0.001

六価クロム化合物 0.02mg/l以下 － － － －

－0.01mg/ｌ以下 － － － －

ヒ素及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － － － － － －

鉛及びその化合物 －

－ －

セレン及びその化合物 0.01mg/ｌ以下 － － － － － －

水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 － － － －

不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 0.003mg/ｌ以下 － － － － － －

大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出

３月
一般細菌 100個/ml以下 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml 0CFU/ml

(11月以降の結果は昨年度の数値になります.)
黒坂配水池系　新田原公民館給水栓（その２）

定 期 検 査 項 目 基準値
検　　査　　結　　果

10月 11月 12月 １月 ２月

<0.06 － － <0.06塩素酸 0.6mg/l以下 － －



 

４．採水場所 

 

  採水は、原則として給水栓で行いますが、配水管の中で水質変化が起こらない項目については、

浄水場の出口で採水します。なお、各検査の配水池系列の採水場所は、下記のとおりです。 

（１） 東 原 配 水 池 系・・牛掛ポンプ場（給水栓） 

（２） 小 並 配 水 池 系・・南高鍋農村広場（給水栓） 

（３） 黒 坂 配 水 池 系・・新田原公民館（給水栓） 

（４） 浄 水 場 及 び 水 源・・牛掛ポンプ場(浄水出口)、着水井（串木取水井、牛掛取水井） 

  なお、上記以外にも配水池ごとに１６箇所の採水場所（随時変更の可能性があります）を設け、

それを一週間に振り分け色・濁り・消毒の残留効果を検査します。 

   

５．検査項目と検査頻度 

（１）法令で義務付けられている検査 

① 毎 日 検 査 項 目・・・表１のとおりです。 

② 水 質 基 準 項 目・・・表２のとおりです。 

（２）水質管理上の必要性から行う検査 

① 原 水 検 査 項 目・・・表３のとおりです。（指標菌検査を含む。） 

② 水質管理目標設定項目・・・表４のとおりです。 

③ 農 薬 類 の 検 査 項 目・・・表５のとおりです。 

   なお、農薬類の検査は、水源地域での使用実績を考慮して、使用量の多い時期（５～８月）

に合わせて検査を行います。   

（３）省略可能な水質基準項目の検査 

   省略可能な水質基準項目については、３か月に１回行っていましたが、過去１０年間におい

て、検査結果が基準値の１０分の１以下となりましたので、３年に１回の検査頻度で行います。

なお、１回でも検査結果が省略可能な範囲を超えそうになる場合は、基準の検査頻度に変更い

たします。 

 

表１　　毎日検査項目の検査頻度

項           目 基 準 値
検査頻度／年

設 定 理 由
蛇   口

色 異常でない ３６５
水道法施行規則第15条第
1項第1号によるため

濁り 異常でない ３６５

消毒の残留効果(残塩効果) 0.1mg/l以上 ３６５



 

基１ ×

基２ ×

基３ ○

基４ ○

基５ ○

基６ ○

基７ ○

基８ ○

基９ ×

基10 ×

基11 ×

基12 ○

基13 ○

基14 ○

基15 ○

基17 ○

基18 ○

基19 ○

基20 ○

基21 ×

基22 ×

基23 ×

基24 ×

基25 ×

基26 ○

基27 ×

基28 ×

基29 ×

基30 ×

基31 ×

基32 ○

基33 ○

基34 ○

基35 ○

基36 ○

基37 ○

基38 ×

基39 ○

基40 ○ 安全性を確認するため

基41 ○

基42 ○ 水源に汚染源が存在しないため

基43 ○

基44 ○

基45 ○

基46 ×

基47 ×

基48 ×

基49 ×

基50 ×

１回/３月

ジェオスミン

色度 １回/月 １回/月 省略不可項目

１回/月 省略不可項目

味 １回/月 １回/月 省略不可項目

臭気 １回/月

１回/月 省略不可項目

有機物等(全有機炭素（TOC)の量） １回/月 １回/月 省略不可項目

ＰＨ値 １回/月

1,4-ジオキサン １回/３月 １回/３年

１回/３年 安全性を確認するため

非イオン界面活性剤 １回/３月 １回/３年 新規項目のため

フェノール類

基16 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

１回/３月 １回/３年

蒸発残留物 １回/３月

塩化物イオン １回/月 １回/月 省略不可項目

１回/３年

カルシウム、マグネシウム等(硬度) １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

ナトリウム及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

マンガン及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

鉄及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

銅及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

亜鉛及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

アルミニウム及びその化合物 １回/３月 １回/３年 新規項目のため

ブロモホルム １回/３月 １回/３月 省略不可項目

ホルムアルデヒド １回/３月 １回/３月 省略不可項目

トリクロロ酢酸 １回/３月 １回/３月 省略不可項目

ブロモジクロロメタン １回/３月 １回/３月 省略不可項目

臭素酸 １回/３月 １回/３年 次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため

総トリハロメタン １回/３月 １回/３月 省略不可項目

１回/３月 １回/３月 省略不可項目

ジブロモクロロメタン １回/３月 １回/３月 省略不可項目

１回/３月 １回/３月 省略不可項目

ベンゼン １回/３月

クロロホルム １回/３月 １回/３月 省略不可項目

安全性を確認するため

テトラクロロエチレン １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

トリクロロエチレン １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラン
ス-1,2-ジクロロエチレン

○

ジクロロメタン １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

ホウ素及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

四塩化炭素 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 １回/３月 １回/３月 省略不可項目

フッ素及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

亜硝酸態窒素 １回/３月 １回/３月 省略不可項目

シアン化合物イオン及び塩化シアン １回/３月 １回/３月 省略不可項目

ヒ素及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

六価クロム化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

セレン及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

鉛及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

カドミウム及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

水銀及びその化合物 １回/３月 １回/３年 安全性を確認するため

一般細菌 １回/月 １回/月 省略不可項目

大腸菌 １回/月 １回/月 省略不可項目

表２　水質基準項目

番号 定 期 検 査 項 目
省略
可否

基本検査頻度 実施検査頻度 設  定  理  由

省　　略

クロロ酢酸 １回/３月 １回/３月 省略不可項目

ジクロロ酢酸

１回/３年

塩素酸

安全性を確認するため

陰イオン界面活性剤

2-メチルイソボルネオール 原因藻類発生時期に月1回以上 省　　略

安全性を確認するため

水源に汚染源が存在しないため

原因藻類発生時期に月1回以上

 

 



 

原１

原２

原３

原４

原５

原６

原７

原８

原９

原10

原11

原12

原13

原14

原15

原17

原18

原19

原20

原21

原22

原23

原24

原25

原26

原27

原28

原29

原30

原31

原32

原33

原34

原35

原36

原37

原38

原39

原40

原41

1回／年

カルシウムイオン 著しい変化がないこと 1回／月 1回／月

硫酸イオン 著しい変化がないこと 1回／月

原16
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-
1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/l以下 1回／年

表３　原水検査項目

番号 検　　査　　項　　目 基　準　値
実施検査頻度

1回／年

備　　　　　考
串木取水井 牛掛取水井

細菌

大腸菌 検出されないこと 1回／月 1回／月 クリプトスポリジウムの指標菌

一般細菌 1回／年 1回／年

カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 1回／年 1回／年

100個/ml以下

無機物/重金属

水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 1回／年 1回／年

セレン及びその化合物 0.01mg/l以下 1回／年 1回／年

鉛及びその化合物 0.01mg/l以下 1回／年 1回／年

ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 1回／年 1回／年

六価クロム化合物 0.02mg/l以下 1回／年 1回／年

シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 1回／年 1回／年

亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 1回／年 1回／年

フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 1回／年 1回／年

ホウ素及びその化合物 1mg/l以下 1回／年 1回／年

四塩化炭素 0.002mg/l以下 1回／年 1回／年

一般有機物

1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下 1回／年 1回／年

1回／年

ジクロロメタン 0.02mg/l以下 1回／年 1回／年

テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 1回／年 1回／年

トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 1回／年 1回／年

ベンゼン 0.01mg/l以下 1回／年 1回／年

亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 1回／年 1回／年

着色
アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 1回／年 1回／年

鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 1回／年 1回／年

銅及びその化合物 1.0mg/l以下 1回／年 1回／年

ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 1回／年 1回／年

マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 1回／年 1回／年

200mg/l以下 1回／年 1回／年

味

着色

味カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下 1回／年 1回／年

蒸発残留物 500mg/l以下 1回／年 1回／年

塩化物イオン

発泡
非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 1回／年 1回／年

陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 1回／年 1回／年

臭気

有機物等(全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 1回／年 1回／年 味

フェノール類 0.005mg/l以下 1回／年 1回／年

ＰＨ値 5.8以上8.6以下 1回／年 1回／年

基礎的性状
臭気 異常でないこと 1回／年 1回／年

口蹄疫によるモニタリング

色度 5度以下 1回／年 1回／年

濁度 2度以下 1回／年 1回／年

1回／月

　上記の原水検査は、国の省令及び通知により検査頻度等を定めていませんが、原水の監
視のために行います。

嫌気性芽胞菌 検出されないこと 1回／月 1回／月 クリプトスポリジウムの指標菌

電気伝導率 著しい変化がないこと 1回／月 1回／月



 

目１

目２

目３

目４

目５

目８

目９

目10

目13

目14

目15

目19

目20

目21

目23

目27

目29

　注1）ぺルフルオロオクタンスルホン酸及びぺルフルオロオクタン酸

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/l以下 1回／年 1回／年 1回／年 一般有機物

（注）農薬類の目標値は,表5の各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1以
下であることを示します。

　上記の水質管理目標設定項目は、浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫
定的であるため水質基準とされなかったもの、又は現在まで浄水中では水質基準とする必
要があるような濃度で検出されてはいないが、今後、当該濃度を超えて浄水中で検出され
る可能性があるもの等水質管理上留意すべきものであり、国の省令及び通知により検査頻
度等が定めてありませんが、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地か
ら検査を行い水質管理に活用していきます。

表４　水質管理目標設定項目

番号 検　査　項　目 目　標　値

実施検査頻度

備　　　考浄　　水 原　　水
牛掛ポンプ場 串木取水井 牛掛取水井

アンチモン及びその化合物 0.02mg/l以下 1回／年 1回／年 1回／年

無機物／重金属
ウラン及びその化合物 0.002mg/l以下(暫定) 1回／年 1回／年 1回／年

ニッケル及びその化合物 0.02mg/l以下 1回／年 1回／年 1回／年

削除 削除 1回／年 1回／年 1回／年

1回／年

一般有機物トルエン 0.4mg/l以下 1回／年

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下 1回／年 1回／年

1回／年 1回／年

1回／年

亜塩素酸 0.6mg/l以下 1回／年 ― ―

フタル酸ジ(2-エチルへキシル) 0.08mg/l以下 1回／年 1回／年

消毒副生成物ジクロロアセトニトリル 0.01mg/l以下(暫定) 1回／年 ―

1回／年

―

抱水クロラール 0.02mg/l以下(暫定) 1回／年 ― ―

1回／年 農薬

遊離炭酸 20mg/l以下 1回／年 1回／年 1回／年 味

農薬類 1以下 ―

メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE) 0.02mg/l以下 1回／年 1回／年

臭気強度(TON) 3以下 1回／年 ―

1回／年 臭気

1回／年 一般有機物

1回／年 1回／年

― 臭気

1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/l以下

1回／年 有機フッ素化合物PFOS及びPFOA　注1） 二つの和が0.00005mg/l以下(暫定) 1回／年

― 腐食腐食性(ランゲリア指数) -1～０ 1回／年 ―



 

１ ○

２ ×

３ ×

４ ○

５ -

６ ○

７ ○

８ ○

９ ×

１０ -

１１ ○

１２ ○

１３ ×

１４ ×

１５ ○

１６ ○

１７ ×

１８ -

１９ ×

２０ ○

２１ ○

２２ -

２３ ×

２４ -

２５ -

２６ ○

２７ -

２８ ○

２９ ○

３０ -

３１ ○

３２ -

３３ ○

３４ -

３５ -

３６ ×

３７ ○

３８ ○

３９ -

４０ -

４１ ×

４２ ○

４３ ○

４４ ○

４５ ○

４６ -

４７ × １回／年ジチオピル 除草剤 0.009 １回／年

ジチオカルバメート系農薬  注８) 殺虫剤・殺菌剤 ０．００５（二硫化炭素として） １回／年 １回／年

１回／年

ジスルホトン(エチルチオメトン) 殺虫剤 0.004 １回／年 １回／年

ジクワット 除草剤 0.01 １回／年

１回／年

ジクロルボス(ＤＤＶＰ) 殺虫剤 0.008 １回／年 １回／年

ジクロベニル(ＤＢＮ) 除草剤 0.03 １回／年

１回／年

ジウロン(ＤＣＭＵ) 除草剤 0.02 １回／年 １回／年

シアノホス(ＣＹＡＰ) 殺虫剤 0.003 １回／年

１回／年

シアナジン 除草剤 0.001 １回／年 １回／年

クロロタロニル(ＴＰＮ) 殺虫剤・殺菌剤 0.05 １回／年

１回／年

クロルピリホス  注２) 殺虫剤 0.003 １回／年 １回／年

クロルニトロフェン(ＣＮＰ)  注７) 除草剤 0.0001 １回／年

１回／年

クロメプロップ 除草剤 0.02 １回／年 １回／年

グルホシネート 除草剤・植物成長調整剤 0.02 １回／年

１回／年

グリホサート  注６) 除草剤 2 １回／年 １回／年

クミルロン 除草剤 0.03 １回／年

１回／年

キャプタン 殺菌剤 0.3 １回／年 １回／年

キノクラミン(ＡＣＮ) 除草剤 0.005 １回／年

１回／年

1回／年

カルバリル(NAC) 殺虫剤 0.02 １回／年

0.008 １回／年

カルボフラン 代謝物 0.0003 １回／年

0.1 １回／年

１回／年

カルタップ　注５） 殺虫剤・殺菌剤・除草剤 0.08 1回／年

１回／年

カフェンストロール 殺虫剤・除草剤

0.02 １回／年

１回／年

カズサホス 殺虫剤 0.0006 １回／年

１回／年

オリサストロビン 　注４ 殺虫剤・殺菌剤

0.08 １回／年

１回／年

オキシン銅(有機銅) 殺虫剤・殺菌剤 0.03 １回／年

１回／年

オキサジクロメホン 除草剤

0.009 １回／年

１回／年

エンドスルファン(ベンゾエピン) 　注３) 殺虫剤 0.01 １回／年

１回／年エトフェンプロックス 殺虫剤・殺菌剤

0.09 １回／年

１回／年エスプロカルブ 除草剤 0.03 １回／年

１回／年

インダノファン 除草剤

0.01 １回／年

１回／年

イミノクタジン 殺虫剤・殺菌剤 0.006 １回／年

１回／年

イブロベンホス(ＩＢＰ) 殺菌剤

0.005 １回／年

１回／年

イソプロチオラン(ＩＰＴ) 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 0.3 １回／年

１回／年

イソプロカルプ(ＭＩＰＣ) 殺虫剤

0.006 １回／年

１回／年

イソフェンホス  注２) 殺菌剤 0.001 １回／年

１回／年

イソキサチオン  注２) 殺虫剤

0.01 １回／年

１回／年

アラクロール 除草剤 0.03 １回／年

１回／年

アミトラズ 殺虫剤

0.9 １回／年

１回／年

アニロホス 除草剤 0.003 １回／年

１回／年

アトラジン 除草剤

0.004 １回／年

１回／年

アセフェート 殺虫剤・殺菌剤 0.006 １回／年

１回／年

アシュラム 除草剤

0.05 １回／年

１回／年

ＭＣＰＡ 除草剤 0.005 １回／年

１回／年

ＥＰＮ 注２) 殺虫剤

0.02 １回／年

１回／年

１回／年

１回／年

2,2－DPA(ダラポン) 除草剤 0.08 １回／年

1,3―ジクロロプロペン(D-D)　注１）

表５　農薬類の検査項目（その１）

番号 検　　査　　項　　目 用　　　途

2,4－D(2,4－PA) 除草剤

殺虫剤

使用
状況

目　標　値
（ｍｇ／ｌ）

実　施　検　査　頻　度

原　　　　　水

串木取水井 牛掛取水井



 

４８ -

４９ ○

５０ ×

５１ ○

５２ ○

５３ ○

５４ ○

５５ -

５６ -

５７ ○

５８ ○

５９ ○

６０ ○

６１ 〇

６２ ×

６３ ×

６４ ○

６５ ○

６６ ○

６７ ×

６８ -

６９ ×

７０ -

７１ -

７２ -

７３ ×

７４ ○

７５ ○

７６ -

７７ ○

７８ ○

７９ -

８０ ○

８１ ○

８２ -

８３ ○

８４ -

８５ ×

８６ ○

８７ -

８８ ×

８９ ○

９０ -

９１ ×

９２ ×

９３ ○

９４ ○

９５ ○

９６ ○

９７ -

目　標　値
（ｍｇ／ｌ）

シマジン(ＣＡＴ) 除草剤 0.003 １回／年 １回／年

１回／年シハロホップブチル 除草剤 0.006

表５　農薬類の検査項目（その２）

番号 検　　査　　項　　目 用　　　途
使用
状況

１回／年

実　施　検　査　頻　度
原　　　　　水

串木取水井 牛掛取水井
１回／年

１回／年

ジメトエート 殺虫剤 0.05 １回／年

ジメタメトリン 除草剤 0.02 １回／年

１回／年シメトリン 除草剤 0.03 １回／年

１回／年

ダイムロン 殺虫剤・殺菌剤・除草剤 0.8 １回／年 １回／年

ダイアジノン  注２) 殺虫剤・殺菌剤 0.003 １回／年

１回／年

チアジニル 殺虫剤・殺菌剤 0.1 １回／年 １回／年

ダゾメット、メタム（カ―バム）及びメチルイソチオシアネート　注９） 殺菌剤 0.01 １回／年

１回／年

チオジカルブ 殺虫剤 0.08 １回／年 １回／年

チウラム 殺虫剤・殺菌剤 0.02 １回／年

１回／年

チオベンカルブ 除草剤 0.02 １回／年 １回／年

チオファネートメチル 殺虫剤・殺菌剤 0.3 １回／年

１回／年

トリクロピル 除草剤 0.006 １回／年 １回／年

テルブカルブ(ＭＢＰＭＣ) 除草剤 0.02 １回／年

１回／年

トリシクラゾール 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 0.1 １回／年 １回／年

トリクロルホン(ＤＥＰ) 殺虫剤 0.005 １回／年

１回／年

ナプロパミド 除草剤 0.03 １回／年 １回／年

トリフルラリン 除草剤 0.06 １回／年

１回／年

ピペロホス 除草剤 0.0009 １回／年 １回／年

パラコート 除草剤 0.005 １回／年

１回／年

ピラゾキシフェン 除草剤 0.004 １回／年 １回／年

ピラクロニル 除草剤 0.01 １回／年

１回／年

ピリダフェンチオン 殺虫剤 0.002 １回／年 １回／年

ピラゾリネート(ピラゾレート) 除草剤 0.02 １回／年

１回／年

ピロキロン 殺虫剤・殺菌剤 0.05 １回／年 １回／年

ピリブチカルブ 除草剤 0.02 １回／年

１回／年

フｪニトロチオン(ＭEＰ)  注２) 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 0.01 １回／年 １回／年

フィプロニル 殺虫剤・殺菌剤 0.0005 １回／年

１回／年

フェリムゾン 殺虫剤・殺菌剤 0.05 １回／年 １回／年

フェノブカルブ(ＢＰＭＣ) 殺虫剤・殺菌剤 0.03 １回／年

１回／年

フェントエート(ＰＡＰ) 殺虫剤・殺菌剤 0.007 １回／年 １回／年

フェンチオン(ＭＰＰ)  注１０) 殺虫剤 0.006 １回／年

１回／年

フサライド 殺虫剤・殺菌剤 0.1 １回／年 １回／年

フェントラザミド 除草剤 0.01 １回／年

１回／年

ブタミホス  注２) 除草剤 0.02 １回／年 １回／年

ブタクロール 除草剤 0.03 １回／年

１回／年

フルアジナム 殺菌剤 0.03 １回／年 １回／年

ブプロフェジン 殺虫剤・殺菌剤 0.02 １回／年

１回／年

プロシミドン 殺菌剤 0.09 １回／年 １回／年

プレチラクロール 除草剤 0.05 １回／年

１回／年

プロピコナゾール 殺菌剤 0.05 １回／年 １回／年

プロチオホス　注２） 殺虫剤 0.007 １回／年

１回／年

プロベナゾール 殺虫剤・殺菌剤 0.03 １回／年 １回／年

プロピザミド 除草剤 0.05 １回／年

１回／年 １回／年

ブロモブチド 殺虫剤・除草剤 0.1 １回／年

１回／年

１回／年

べノミル　注１１） 殺菌剤 0.02

１回／年ベンゾビシクロン 除草剤 0.09 １回／年

ペンシクロン 殺虫剤・殺菌剤 0.1 １回／年

テフリルトリオン 除草剤 0.002 １回／年 １回／年



 

９８ -
９９ ○

１００ ○

１０１ ○

１０２ ○

１０３ -

１０４ -

１０５ ○

１０６ ○

１０７ ○

１０８ ○

１０９ ○

１１０ ○

１１１ ○

１１２ ○

１１３ ○

１１４ ○

注２）有機リン系農薬のうち、ＥＰＮ、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジ

ノン、フェニトロチオン（ＭＥＰ）、ブタミホス、プロチオホス及びマラチオン（マラソン）の濃度に

ついては、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞ

れの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

（ＭＰＰ）の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

測定し、α－エンドスルファン及びβ－エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート

注５）カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。

ミノメチルリン酸（ＡＭＰＡ）の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注９）ダゾメット及びメタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネート（ＭＩTC)として測定
アネート（ＭＩTC)として測定すること。

表５　農薬類の検査項目（その３)

番号 検　　査　　項　　目 用　　　途
使用
状況

目　標　値
（ｍｇ／ｌ）

実　施　検　査　頻　度

原　　　　　水

串木取水井 牛掛取水井

１回／年

ペンディメタリン 除草剤・植物成長調整剤 0.3 １回／年 １回／年

ベンタゾン 除草剤 0.2 １回／年

１回／年

ベンフルラリン(べスロジン) 除草剤 0.01 １回／年 １回／年

ベンフラカルブ 殺虫剤・殺菌剤 0.02 １回／年

１回／年

ホスチアゼート 殺虫剤 0.003 １回／年 １回／年

ベンフレセート 除草剤 0.07 １回／年

１回／年

メコプロップ(ＭＣＰＰ) 除草剤 0.05 １回／年 １回／年

１回／年

マラチオン(マラソン)  注２) 殺虫剤 0.7 １回／年

１回／年

メタラキシル 殺虫剤・殺菌剤 0.2 １回／年

１回／年

メソミル 殺虫剤 0.03 １回／年

１回／年

メチダチオン(ＤＭＴＰ) 殺虫剤 0.004 １回／年

メトミノストロビン 殺虫剤・殺菌剤 0.04 １回／年

１回／年

メフェナセット 除草剤 0.02 １回／年 １回／年

メトリブジン 除草剤 0.03 １回／年

１回／年

モリネ－ト 除草剤 0.005 １回／年 １回／年

メプロニル 殺虫剤・殺菌剤 0.1 １回／年

注１１）ベノミルの濃度は、メチル－２－ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し、

ベノミルに換算して算出すること。

注１０）フェンチオン（ＭＰＰ）の濃度は、酸化物であるＭＰＰスルホキシド、ＭＰＰスルホン、ＭＰ

ト、マンゼブ（マンコゼブ）及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。

注６）グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチル酸（ＡＭＰＡ）も測定し、原体の濃度とア

注４） オリサストロビンの濃度は、代謝物である（５Ｚ）－オリサストロビンの濃度を測定し、原体

の濃度とその代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

Ｐオキソン、ＭＰＰオキソンスルホキシド及びＭＰＰオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン

注７）クロルニトロフェン（ＣＮＰ）の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度

度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注８）ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメー

ベンゾフェナップ 除草剤 0.005 １回／年 １回／年

（ベンゾエピンスルフェート）の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注１）１．３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）の濃度は、異性体であるシス－１,３－ジクロロプロペ

ン及びトランスー１,３－ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。

注３）エンドスルファン（ベンゾエピン）の濃度は、異性体であるα－エンドスルファン及び

β－エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート（ベンゾエピンスルフェート）も



 

６．水質検査方法 

 

  水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令「平成 15 年厚生労働省令第 101 号」の規

定に基づく、告示に示された検査方法により行います。 

  なお、水質検査の方法は、表６に示すとおりです。 

 

７．臨時の水質検査 

 

  臨時の水質検査・試験は次のような場合に行います。 

  なお、原因が不明の場合には、水質異常の原水は、試験用の試料採取時に保存用試料も採取し、

原因の解明又は証拠物件としての必要性がなくなるまで、冷蔵保存いたします。 

 （１）水源の水質が著しく悪化したとき。 

 （２）水源に異常があったとき。 

 （３）水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき｡ 

 （４）浄水過程に異常があったとき。 

 （５）配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。 

 （６）その他特に必要があると認められるとき。 

 

８．水質検査の自己／委託の区分 

 

  水質検査は、毎日検査を除くすべての項目について、水道法第２０条の厚生労働大臣登録検査

機関に検査委託を行います。 

 

９．水質検査計画及び検査結果の公表 

 

  水質検査計画は給水区域内住民に公表し、内容についてご意見を参考にさせていただきながら、

毎年よりよい計画書を作成してまいります。 

  公表の方法は、企業団広報、インターネットのホームページなどで行います。 

  また、検査結果につきましても、毎年公表いたします。 

 

10．水質検査の精度と信頼性の保証について 

 

  本企業団では、水質検査の測定値の信頼性を確保するため、委託検査項目について、正確かつ

精度の高い検査に留意しています。 

  原則として水質基準値の 1/10の定量下限値を確保しています。 

  また、水質基準値の 1/10 付近の測定における変動係数(CV値)に代表される無機物項目で 10％

以下、微量有機物関連項目では 20％以下となるように検査を行うとともに、測定者間のバラツ

キがなくなるよう、分析機器の取扱いマニュアルを作成し、精度の良い測定ができる体制を整備

させていきます。 



 

基１

基２

基３

基４

基５

基６

基７

基８

基９

基10

基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 イオンクロマトグラフ法

基12 フッ素及びその化合物 イオンクロマトグラフ法

基13 ホウ素及びその化合物

基14 四塩化炭素

基15 1,4-ジオキサン

基17

基18

基19

基20

基21

基22

基23

基24

基25

基26

基27

基28

基29

基30

基31

基32

基33

基34

基35

基36

基37

基38

基39

基40

基41

基44

基45

基46

基47

基48

基49

基50

基51

色度

基16
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-
1,2-ジクロロエチレン

１回/年(１ヶ所)

味

濁度 １回/月

臭気 １回/月

１回/月 透過光測定法

１回/月 ガラス電極法

全有機炭素計測定法

積分球式光電光度法

官能法

官能法１回/月

１回/月

１回/年(１ヶ所) 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法

フェノール類 １回/年(１ヶ所) 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法

ＰＨ値

有機物(全有機炭素（TOC)の量）

非イオン界面活性剤

パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質
量分析法

基43 2-メチルイソボルネオール １回/年(１ヶ所)
パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質
量分析法

基42 ジェオスミン １回/年(１ヶ所)

カルシウム､マグネシウム等(硬度) １回/年(１ヶ所) 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

１回/年(１ヶ所) 重量法

陰イオン界面活性剤 １回/年(１ヶ所) 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法

蒸発残留物

マンガン及びその化合物 １回/年(１ヶ所) 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

塩化物イオン １回/年(１ヶ所) イオンクロマトグラフ法

銅及びその化合物 １回/年(１ヶ所) 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

ナトリウム及びその化合物 １回/年(１ヶ所) 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

アルミニウム及びその化合物 １回/年(１ヶ所) 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

鉄及びその化合物 １回/年(１ヶ所) 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

ホルムアルデヒド １回/３月 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法

亜鉛及びその化合物 １回/年(１ヶ所) 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

ブロモジクロロメタン １回/３月 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

ブロモホルム １回/３月 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

総トリハロメタン １回/３月 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

臭素酸

トリクロロ酢酸 １回/３月 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法

クロロホルム １回/３月 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

１回/３月 誘導体化高速液体クロマトグラフ法

１回/３月 イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法

トリクロロエチレン １回/年(１ヶ所) パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

ベンゼン １回/年(１ヶ所) パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

ジクロロメタン １回/年(１ヶ所) パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

テトラクロロエチレン １回/年(１ヶ所) パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

１回/年(１ヶ所)

パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

１回/年(１ヶ所) パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

１回/年(１ヶ所) パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

１回/３月

１回/年(１ヶ所)

亜硝酸態窒素 １回/３月 イオンクロマトグラフ法

シアン化合物イオン及び塩化シアン １回/３月 イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法

ヒ素及びその化合物 １回/年(１ヶ所) 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

六価クロム化合物 １回/３月 誘導結合プラズマ発光分光分析法

セレン及びその化合物 １回/年(１ヶ所) 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

鉛及びその化合物 １回/年(１ヶ所) 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

カドミウム及びその化合物 １回/年(１ヶ所) 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

水銀及びその化合物 １回/年(１ヶ所) 還元気化-原子吸光光度法

一般細菌 １回/月 標準寒天培地法

大腸菌 １回/月 特定酵素基質培地法

表６　水質検査の方法（水質基準項目）

番号 委　託 検 査 項 目 委託検査機関名 実施検査頻度 検　　査　　方　　法

塩素酸

クロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

１回/３月 イオンクロマトグラフ法

１回/３月 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法

１回/３月 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

ジクロロ酢酸



 

表６　水質検査の方法（水質管理目標設定項目）

目１

目２

目３

目５

目６

目７

目８

目９

目10

目13

目14

目15

目19

目20

目21

目23

目27

目29

腐食性(ランゲリア指数) 1回／年 計算法

臭気強度(TON) 1回／年 官能法

1,0-ジクロロエチレン 1回／年 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

1,1,1-トリクロロエタン 1回／年 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE) 1回／年 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

農薬類 1回／年 農薬ごとに定められた方法

遊離炭酸 1回／年 滴定法

ジクロロアセトニトリル 1回／年 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法

抱水クロラール 1回／年 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法

フタル酸ジ(2-エチルへキシル) 1回／年 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法

亜塩素酸 1回／年 イオンクロマトグラフ法

1,1,2-トリクロロエタン 1回／年 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

トルエン 1回／年 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

1,2-ジクロロエタン 1回／年 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

1,2-ジクロロエチレン 1回／年 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

PFOS及びPFOA（PFAS） 1回／年 LC-MS-MS法

1回／年 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

アンチモン及びその化合物 1回／年 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

ウラン及びその化合物 1回／年 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法

ニッケル及びその化合物

番号 委　託　検　査　項　目 委託検査機関名
実施検査頻度

検　査　方　法

浄水・原水

 

 

11．関係者との連携について 

 

  水源井戸の周辺で、水質事故が発生した場合は、県の保健所と連携して現場調査及び水質検査

を行います。 

 

 

 

     

 


